
(出力制御)東北電力様への提出書類の記入方法について
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①出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書 ・・・p.2

②PCS系列単位の諸元一覧(別紙) ・・・p.3～5

③出力制御機能付きPCSの設置(切替)完了届
提出様式は発電事業者様へ仕様確認結果を送付する時期にあわせて

東北電力様HPに掲載される予定

注：上記書類①②は電力会社様へ提出する前に必ずコピーを保管してください。
シャープへの出力制御切替作業申込時に必要になります。

本資料は､東北電力様から対象の発電事業者様にご案内された
「出力制御機能付きPCSへの切替」における、発電事業者様が
東北電力様に提出する書類について、シャープ製品の場合の
記入方法を補足するものです。

東北電力様HP

http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/4-3.html

本資料は、2019年6月1日時点で、東北電力様のHP掲載内容に基く内容に補足するものです。

DMに記載の期日迄に
東北電力様指定先に提出

切替工事後
DMに記載の期日迄に

東北電力様指定先に提出

各提出様式は東北電力様HPよりダウンロードしてください。
http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/4-3.html

http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/4-3.html
http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/4-3.html
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東北電力様への提出書類①
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切替完了予定日は、
『2020年1月31日』をご記入ください。
(完了届の東北電力様への提出期日が
上記と異なる場合は
都度ご相談ください

提出様式は、東北電力様のホームページよりダウンロードしてください。
http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/pdf/4-3_002.doc

※１～6は、ダウンロード資料に記載の
【ご記入にあたっての留意事項】をご覧ください。
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http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/pdf/4-3_002.doc
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PCS系列単位の諸元一覧には、電力モニタ毎に現在の接続機器設定
パワーコンディショナ1⇒2⇒3の順番で上から順に記入してください。
記載順を誤ると、発電量が余分に抑制される、出力制御がかからず、
電力会社様から不正を指摘される等の不利益が生じる可能性があります。

（参考１）■ PCS系列単位の諸元一覧 参考（現在のｼｽﾃﾑ系統）

4

・ 電力モニタ＝出力制御ユニット ・PCS(パワーコンディショナ)＝ 狭義PCS

指定ルール

指定ルール

指定ルール

指定ルール

指定ルール

指定ルール

指定ルール

指定ルール

指定ルール
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（別紙）■PCS系列単位の諸元一覧（対応表）
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チェックシートＡ(電力モニタ/パワーコンディショナの対応確認表)

  お客様がお持ちの電力モニタ・パワーコンディショナの「型式名」を確認し、台数を記入してください。

  お持ちの機種がリストに無い場合は、交換が必要ですので、ご販売店にご連絡ください。

C.交換必要

製品外形

　

　

電力モニタ（出力制御ﾕﾆｯﾄ） ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ （PCS/狭義PCS） アルファベット順

電力会社様に提出する書類の、出力制御機能付PCSの型式欄は、「届出型式名」を記入ください。

上記対応ごとの合計台数を転記ください。

出力制御設定 ｿﾌﾄｳｪｱ更新 機器交換 合計

電力ユニット（出力制御ﾕﾆｯﾄ） 　　　　　　　台 台 台 台

パワーコンディショナ(PCS/狭義PCS） 台 台

A B C

E

D.出力制御対応済

現在の型式名 ＊届出型式名 台数

JH-35FB2 同左 台

JH-40FB2 〃 台

JH-40FD2P 〃 台

JH-40FD2S 〃 台

JH-40HB2 〃 台

JH-40HB2S 〃 台

JH-42FM2P 〃 台

JH-42GM2P 〃 台

JH-42HM2P 〃 台

JH-42JT2 〃 台

JH-45FD3P 〃 台

JH-45FD3S 〃 台

JH-45GB3 〃 台

JH-45HB3 〃 台

JH-45HB3S 〃 台

JH-55FC3P 〃 台

JH-55FC4P 〃 台

JH-55FC4S 〃 台

JH-55FD3N 〃 台

JH-55FD3P 〃 台

JH-55FM3P 〃 台

JH-55GB3 〃 台

JH-55GM3P 〃 台

JH-55HM3P 〃 台

JH-55JB4 〃 台

JH-55JT3 〃 台

A.出力制御対応済

  ※HEMS登録による自動ソフトバージョンアップが必要です。

製品外形 現在の型式名 ＊届出型式名 台数

JH-RV11 同左 台

B1.ソフトウェア更新必要
　(届出型式名が現在の型式名と同じ)

製品外形 現在の型式名 ＊届出型式名 台数

JH-RWL7Z 同左 台

JH-RWL7Z はver.13.02以降であれば、更新不要です。

JH-RWL2Yはver.2.17以降であれば、更新不要です。

製品外形 現在の型式名 ＊届出型式名 台数

JH-RWL2 JH-RWL2Y 台

JH-RWL2A JH-RWL2Y 台

JH-RWL2C JH-RWL2Y 台

JH-RWL3 JH-RWL7Z 台

JH-RWL3A JH-RWL7Z 台

JH-RWL6 JH-RWL6Z 台

JH-RWL6V JH-RWL6Z 台

JH-RWL6W JH-RWL6Z 台

JH-RWL7 JH-RWL7Z 台

JH-RWL7W JH-RWL7Z 台

JH-RWL7Y JH-RWL7Z 台

C.交換必要

製品外形 現在の型式名 ＊届出型式名 台数

　
JH-RCM1 － 台

　 JH-RSN1

JH-RSN1C
－ 台

JH-RWL4 － 台

JH-RWL4A － 台

JH-RWL5 － 台

JH-RWL1 － 台

JH-RWZ1 － 台

　

JH-RWL2Y 〃 台

（届出型式名が現在の型式名と異なる）

B2.ソフトウェア更新必要

E1.ｿﾌﾄｳｪｱ更新必要

現在の型式名 ＊届出型式名 台数

HLE-G1C4 同左 台

HLE-L1C3 〃 台

HLE-L1Z12 〃 台

HLE-S1C2 〃 台

HLE-S1Z11 〃 台

JH-35CB2 〃 台

JH-40CB2 〃 台

JH-40CD3P 〃 台

JH-45CD3P 〃 台

JH-48CD2P 〃 台

JH-55CD3P 〃 台

JH-G1C3 〃 台

JH-G1C3P 〃 台

JH-G1C4 〃 台

JH-G1C4C 〃 台

JH-G1C4P 〃 台

JH-L1C3 〃 台

JH-L1C3C 〃 台

JH-L1C3F 〃 台

JH-L1C3P 〃 台

JH-L1Z12P 〃 台

JH-M0B2 〃 台

JH-M0B2C 〃 台

JH-M0B2P 〃 台

JH-M1C2P 〃 台

JH-S1C2 〃 台

JH-S1C2F 〃 台

JH-S1C2P 〃 台

JH-S1Z11P 〃 台

現在の型式名 ＊届出型式名 台数

JH-40DD2P JH-40FD2P 台

JH-40DD2S JH-40FD2S 台

JH-42EM2P JH-42FM2P 台

JH-45DD3P JH-45FD3P 台

JH-45DD3S JH-45FD3S 台

JH-55DC3P JH-55FC3P 台

JH-55DC4P JH-55FC4P 台

JH-55DC4S JH-55FC4S 台

JH-55ED3N JH-55FD3N 台

JH-55ED3P JH-55FD3P 台

E2.ｿﾌﾄｳｪｱ更新必要

（届出型式名が現在の型式名と異なる）
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【お問合せ窓口】

シャープ太陽光発電システム お客様相談室

一般回線・ＰＨＳからは、フリーダイヤル： 0120-48-4649
携帯電話からは、 ナビダイヤル ： 0570-550-190

※音声案内に従って「出力制御窓口」をお選びください。
窓口営業時間 ： 月～土 9:00～18:00 日祝：9:00～17：00

（年末年始を除く）
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